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Ведомость

1.1 1

Лист Листов Наименование Примечания

1 1 Ведомость проектной документации

2 1 Подключение групп освещения

3 1 Подключение выключателей и групп электроснабжения

4 1 Дублирующая схема управления освещением

5 5 Подключение датчиков

6 1 Подключение приводов отопления

7 1 Подключение клапанов стояка

8 1 Подключение сухих контактов диспетчеризации

9 1 Схемы подключений

10 1 Котлы и тепловая завеса

11 4 Вентиляция

12 2 Домофон

13 2 АВР

14 1 Схема UPS. Подключение ME-AC-MBS-1



Норм. - Выключен

Щит АСУЩит ГРЩ
Группа освещения

Диммируемая группа

Группа освещения

Выключатели 1х
клавишные
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Выключатели 2х клавишные

1mA

Выключатели 4х клавишные

1mA

норм. - выключены

Группа электрснабжения
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Группы осв. с
дублированием

Нормально - Включен

Дублирующая схема управления
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COM

12mA

1mA

Датчики движения

Датчик Откр. Дверей

Нормально - Замкнут
(при закрытой двери)

5mA

Монтажная
коробкаWG-1000

Датчики протечки
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Протечки Воды

5mA

Монтажная
коробкаSW-003

1 2 3 4

10 шт. GIDROLOCK UNIVERSAL
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

БЛОК РАДИО  
ПРИЕМНИКА

10x

Gidrolock Radio
Протечки Воды

Радиодатчик
протечки воды
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Датчик бака воды
Бак полный - замкнуты коричневый с черным
Бак пуст - замкнуты коричневый с синим

Датчик освещенности

ABB TW1 ABB TW1

Темно - Замкнут

Уличная температура
Датчик Т , RH 100mA
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20mA

Т пола

Т, воздуха

Датчики температуры воздуха и пола

2mA

Т, воздуха

T2

Датчики температуры воздуха и пола

Т пола
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Сигнализатор газа САКЗ-МК-1

КЗГЭМ-У 25НД

СЗ-1-1Г
Вых.аварии
Вых.неиспр.
GND
+12В
Сост.клап.

FTP 4x2x0.22
Вых.аварии
Вых.неиспр.
GND
+12В
Сост.клап.

клапан газа

СЗ-1-1Г

Датчик CO
100 mA

CMT
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250mA

Нормально - Открытый

Монтажная
коробка

Привод радиатора

250mA

Нормально - Открытый

Монтажная
коробка

Привод конвектора

250mA

Нормально - Закрытый

Монтажная
коробка

Привод теплого пола

Монтажная
коробка

Вентиляторы конвекторов

Кор
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Подключение приводов
отопления
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Нормально - Открыт

НС220В-Р Монтажная
коробка

Клапан стояков

Клапаны стояков

Нормально - Открыт
НС220В-Р

Монтажная
коробка

Клапаны стояков

Нормально - ОткрытНС12В

Монтажная
коробка
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Подключение
клапанов стояка
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PEs

1mAМонтажная
коробка

Сухие контакты
диспетчеризации

Сухие контакты диспетчеризации

Аналогично для
вентмашин
В12, В43 и
В23, В44

1mAМонтажная
коробка

Сухие контакты
диспетчеризации

ЩУН 1

1
2
3
4

SBM

SSM

ЩУН2
X3
SBM

SSM

1
2
3
4

Помещение
водомерного
узла

X3
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24vПКОП

Нормально - Замкнут

Пожарная сигнализация

0v0

NOVACOM MC55iT

GSM модем

Нормально - Закрытый

Котроль замков

Радиоприемник

1
2

3
4

Брелки
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Нормально - Закрытый

Котел

Котельная
Регулятор OUMAN EH-203

Нормально - Открытый

MODBUS-200 плата

20mA

Т, водыПлата преобразования в
монтажной коробке

Сенсор температуры на
прямой трубе

Сенсор температуры на
обратной трубе

Контроль тепловых завес
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Котлы и тепловая
завеса
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Воздушный клапан

Монтажная
коробка

3х позиционный
привод Siemens
GDB331.1E

Ветиляция

Pelican eco EDW-CX

~600м3/час

AC
control
board

RS-485
internal

SPECIAL CABLE

ПИТАНИЕ ГР. 85

100mA
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0-10v

4-20mA

24 VDC

GND

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
Преобразователь перепада давления

воздуха DPT2500-R8

направление
воздуха

0-10v

4-20mA

24 VDC

GND

Релейные выходы

Релейные выходы

Питание

ESB 24 -40

A2

A1

24VDC

норм. - выключены
Котел, котел коридор 1, 

ЩИТ АСУ-ПЛК
Щит ГРЩ

котел коридор 2, сауна 1,

Внутренние блоки
кондиционеров помещений

Adres N1

Adres N2

Adres N9

сауна 2, варочная поверхность 
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ОБВЯЗКА ВЕНТМАШИНЫ 
Щит АСУ-ПЛК

Регулятор скорости
SHUFT TSR-IB 3,0

AO

Вытяж. вент

Регулятор скорости
SHUFT TSR-IB 3,0

на ГРЩ
Приточ. вент

ВЕНТУСТАНОВКА

20mA

Т улицы -50..+100C

20mA

Т Притока 0..+50C

Т Вытяжки 0..+50C

Т Выброса  -50..+50C

PEs

на ГРЩ

Осв. улицы

T - уличная
Освещенность
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Щит АСУ-ПЛК

Регулятор скорости
REGIN PULSER220x010

ТЭН

ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕР
20mA

Т Предподогрева -50..+50C

Т Продогретая -50..+50C

на ГРЩ

ОБВЯЗКА ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРА 
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ВИДЕОДОМОФОН

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ
ЗАМОК

БП-12В
 + -

+1
2V

Video1 in

A
ud

io
1

Video2 in

A
ud

io
2

GN
D

Video1 out

Video2 out

Audio1 out

Audio2 out

МОНИТОР
ВИДЕОДОМОФОНА

(1 шт.)

1 шт.

~220ВVd3

Vd1

~220В

12-27V
GND
GND

V2-out
V1-out

Модификация V less 0-5v

V5

V0
V2

V5

V0
V1 V1-in

V2-in

ВИДЕОДОМОФОН

+12V
GND

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ
ЗАМОК

ВХОДНАЯ ЗОНА (ДВЕРЬ В КВАРТИРУ )

Audio
GND
+12v

GND
+12v

COM

NC

NO

Video

(1 шт.) Vd2

SAT 703 (SAT 2000D) 4 шт.

ВХОДНАЯ ЗОНА (ДВЕРЬ В ЗДАНИЕ )

24v 24v

УЗЕЛ СЛАБОТОЧНЫХ СИСТЕМ
SAT-4шт

УЗЕЛ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
СИСТЕМ

PEs

12v
0v

Питание 12v

GND

Питание 12v
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GND
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+12V
GND
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485A
485B
GND

1
2

Video
GND

КАМЕРЫ

ДОП .МОНИТОР ДОП .ТРУБКА

DCЗАМОК

NO

1 2 3

NC

P.S

220v

P.S

220v

 ВЫХОД ДАТЧИКА
ТРЕВОГИ

КАМЕРЫ (DC ЗАМОК )

KVR-A510/D510
Дверной блок CTV-D1000

ЗВУК

ОБЩИЙ

+12В

ВИДЕО

GA
RD

I L
UX

ЗВУК

ВЫ
З

. П
А
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ЛЬ

ОБЩИЙ

НЕ ИСПОЛ

ВИДЕО
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LINE-

ВИДЕО

ОБЩИЙ

+12В

ВИДЕО

АУДИО

+12В

ОБЩИЙ

ЗАМОК 1

ЗАМОК 2

LINE+

LINE-

MC VIZIT

УЗЕЛ СЛАБОТОЧНЫХ
СИСТЕМ

БП-12В
 + -

1 шт.

~220V

~220В

БВД-432RCB

ВЫХОД ВИДЕО

ОБЩИЙ ВИДЕО

ДАННЫЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

ДАННЫЕ БЛОКА ВЫЗОВА

ПИТАНИЕ БЛОКА ВЫЗОВА

СИГНАЛ МИКРОФОНА

СИГНАЛ НА ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ

СИГНАЛ НА ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ

ОБЩИЙ ПРОВОД
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D1 K1

K1
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